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Sulejówek, 17.11.2017 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW  

do zapytania ofertowego nr 10/2017 

 

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęły 2 pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający dopuszcza komponenty nowocześniejsze, o lepszych parametrach technicznych niż 

wymienione w specyfikacji? 

 

Pytanie nr 2:  

Czy manometr występujący w specyfikacji może posiadać tarczę 100? Czy przyłącze tego manometru 

jest radialne z dołu, czy jest tam krócieć z tyłu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Parametry techniczne wymienione w specyfikacji należy traktować jako wymagania minimalne 

stawiane komponentom. Dopuszcza się komponenty o parametrach technicznych lepszych niż 

podane w specyfikacji zamówienia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Manometr może posiadać tarczę 100 (Manometr 232.50.100). Jego przyłącze jest radialne z dołu. 

 

 

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania 

ofert. 


