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Sulejówek, 12.02.2018 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW  

do zapytania ofertowego nr 02/2018 

 

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęły 2 pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 1:  

„Proszę o podanie modelu zaworu, który został wyspecyfikowany, ewentualnie informacji dotyczącej 

długości zabudowy, oraz wykonania zaworu.” 

Pytanie nr 2:  

„Jakie stężenie NaOH występuje w projekcie?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zawór musi być minimum ze stali S304 lub S304L. 

Przyłącze gwintowe lub kołnierzowe. 

Zawór koniecznie 3 częściowy.  

Uszczelnienie PTFE.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Stężenie NaOH wynosi 16%. 

 

 

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania 

ofert. 


