
 

1 
 

 

Sulejówek, 20.02.2018 r. 

 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW  

do zapytania ofertowego nr 04/2018 

Zamawiający niniejszym informuje, iż wpłynęły 3 pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 1:  

• Jakie media przepływają przez wyspecyfikowane zawory w pozycjach 1 – 8? 

Pytanie nr 2:  

• Jakie są ciśnienia robocze, temperatury i wydatki przepływających mediów przez poszczególne zawory? 
Pytanie nr 3: 

• W jakie sterowanie mają być wyposażone zawory? 
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Odpowiedzi Zamawiającego na pytania 1-3 zawarte są w tabeli: 

L.p. specyfikacji 
Medium Temp. 

Ciśnienie robocze 
(przed zaworem) 

Wydatek 
Sterowanie 

CH4 C2-C4 C5+ H20 N2 CO2 TEGDME K kPa (abs) kg/h 

1 55% 39% 4% 0,9% 1% 0,1%   300 350 260 4-20mA, sygnał zwrotny 

2 59% 38,2% 1,5% 0,2% 1% 0,1%   300 330 230 4-20mA, sygnał zwrotny 

3       5%     95% 330 400 3500 4-20mA, sygnał zwrotny 

4       100%       300 400 1000 4-20mA, sygnał zwrotny 

5       100%       300 400 3350 4-20mA, sygnał zwrotny 

6 Kondensat wodny 300 200 1 4-20mA, sygnał zwrotny 

7   21% 77% 2%       300 280 36 4-20mA, sygnał zwrotny 

8 6% 70% 22% 1,5% 0,3% 0,2%   290 100 13 4-20mA, sygnał zwrotny 

 

Treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian. Nie wydłużono również terminu składania ofert. 


